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LEGENDA SIMBOLI

EDILE RIVELATORE PUNTIFORME DI CALORE ANALOGICO MODULO D'USCITA 240 Vac ANALOGICO COMPLETO
© [X]  DiconTENITORE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN VISTA INSTALLAZIONE A PARETE IN VISTA

LOCALE DOTATO DI VENTILCONV.RI A CASSETTA RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO ANALOGICO SIGLATURE
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN VISTA

LOCALE DOTATO DI VENTILCONV.RI A CASSETTA RIVELATORE PUNTIFORME DI CALORE E FUMO (A N. LOOP RIVELAZIONE INCENDI

.. % EDIMPIANTO DI ARIA PRIMARIA <@~  DOPPIA TECNOLOGIA) ANALOGICO @)

INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN VISTA

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE IN QUADROTTI RIVELATORE PUNTIFORME IN SPAZIO NASCOSTO
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NOTA BENE
IN CIASCUNO DEI CANALI DI MANDATA E RIPRESA DELL'ARIA PREVEDERE L'NSTALLAZIONE DI UNUNITA' DI CAMPIONAMENTO ARIA
FACENTE CAPO AD APPOSITO RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO DI ALLARME POSTO IN VISTA
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DI GESSO <~ COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO IN VISTA
CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE IN DOGHE = BASE (ON SIRENA ANALOGICA PER RIVELATORE
METALLICHE O~ PUNTIFORME
PORTA REI CON ELETTROMAGNETE/I DIRITENUTA| = BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE ANALOGIC!
- - PERRIVELATORE PUNTIFORME

s
RIVELAZIONE INCENDI RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORE PUNITIFORME

. INSTALLATO "FUORI PORTA" LOCALE

' INSTALLAZIONE A PARETE IN VISTA
CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI PULSANTE ALLARME INCENDIO ANALOGICO CON
[cry] [®]  CARTELLO DI SEGNALAZIONE
INSTALLAZIONE A PARETE IN VISTA
CONDUTTURA RIVELAZIONE INCENDI 3 SIRENA ANALOGICA
INSTALLAZIONE A PARETE 0 SOFFITTO IN VISTA

CONDUTTURA ELETTRICA [ESISTENTE) 3 SIRENA CON LAMPEGGIANTE ANALOGICA

o INSTALLAZIONE A PARETE 0 SOFFITTO IN VISTA
CASSETTA / SCATOLA LAMPEGGIANTE ANALOGICO

°
o INSTALLAZIONE A PARETE 0 SOFFITTO IN VISTA
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